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IstniejŃcy fundament do skucia

IstniejŃcy fundament 165x185

h=10cm do skucia

IstniejŃcy fundament

132x220 h=10cm do

skucia

Wymontowaĺ wkladkň kominowŃ dn 400

z istniejŃcego komina

IstniejŃca studzienka schğadzajŃca

70x70 h=ok 1m

do oczyszczenia przykryĺ nowym deklem
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                    wykonaĺ nowy

                    fundament pod Pcwu.

                    135x65 h=10cm

Wykonaĺ nowy fundament

180x74 h=10cm

Wykonaĺ nowy fundament

125x75 h=10cm
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Kompleksowej modernizacji kotğowni gazowej

w ramach zadania:

Termomodernizacja budynk·w Domu Pomocy Spoğecznej w

Konstancinie -Jeziornej ul. Potulickich 1 - wykonanie dokumentacji

                         Technologia kotğowni

         Rzut kotğowni gazowej

Powiat PiaseczyŒski -Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

         - wytyczne budowlane -
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