
CN-22K-50
0.72 m 

597 W

CN-22K-50
0.72 m 

597 W

CN-22K-50
0.72 m 

556 W

CN-22K-50
0.72 m 

556 W

CN-22K-50
0.72 m 

615 W

CN-22K-50
0.72 m 

636 W

CN-22K-50
0.72 m 

636 W

CN-22K-50
1 m 

798 W

CN-22K-50
0.72 m 

624 W

CN-22K-50
0.72 m 

624 W

CN-22K-50
0.72 m 

556 W

CN-22K-50
0.72 m 

556 W

CN-22K-50
0.72 m 

643 W

CNH-30-60
1.2 m 

893 W

CNH-30-60
0.8 m 

636 W

istn. grzejnik
łazienkowy

409 W

CN-22K-50
1 m 

798 W
CNH-30-60

0.6 m 

422 W

CNH-20-60
0.52 m 

165 W

CN-22K-50
0.92 m 

765 W
CNH-30-60

1 m 

737 W

CNH-30-60
1 m 

737 W

CNH-30-60
1 m 

759 W

CNH-20-60
0.52 m 

154 W

CN-22K-50
0.52 m 

461 W

CN-22K-50
1.6 m 

1379 W

CN-22K-50
0.52 m 

471 W

CNH-30-90
1.12 m 

1340 W

CN-22K-60
0.6 m 

659 W

CN-22K-50
0.8 m 

659 W

108
Pokój 108

+20°C 2226 W

107
Pokój 107

+20°C 1273 W

7
suszarnia 7

+20°C 2233 W

6
Magazyn 6

+20°C 636 W

2
Łazienka bez okna 2

+24°C 165 W

1
Korytarz 1

+20°C 1318 W

103
Pokój 103

+20°C 1810 W

8
Pokój 8

+20°C 1595 W

104
Pokój 104

+20°C 1892 W

8
Pokój 8

+20°C 1595 W

11
Pom. socjalne 11

+20°C 765 W

12
Pokój 12

+20°C 1379 W

10
Łazienka bez okna 10

+24°C 154 W

1
Korytarz 1

+20°C 1318 W

105
Łazienka z oknem 105

+24°C 409 W

4
Pralnia 4

+20°C 2232 W

3
Pralnia 3

+20°C 422 W

101
Pokój 101

+20°C 461 W

102
Pokój 102

+20°C 471 W

108
Pokój 108

+20°C 2226 W

PBW

BRANŻA:

STADIUM:

SKALA

PODPIS

DATA

NUMER RYSUNKU

SANITARNA

OBIEKT

NR UPRAWN.

MGR INŻ. BARTOSZ KOWALCZYK
PROJEKTOWAŁ

MAZ/0515/POOS/06

INWESTOR

TEMAT
-

8

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

POWIAT PIASECZYŃSKI - STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

05-510 KONSTANCIN - JEZIORNA, ul. POTULICKICH 1

06.2016

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUDYNEK NR 2

PBW

BRANŻA:

STADIUM:

SKALA

PODPIS

DATA

NUMER RYSUNKU

SANITARNA

OBIEKT

NR UPRAWN.

MGR INŻ. BARTOSZ KOWALCZYK
PROJEKTOWAŁ

MAZ/0515/POOS/06

INWESTOR

TEMAT

UL. CHYLICZKOWSKA 14, 05-500 PIASECZNO

MAZ/0210/PWOS/09MGR INŻ. PIOTR GRAJEWSKI
SPRAWDZIŁ


