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IZOLACJA KANAEOW WENTYLACYJNYCH:

*40mm wetna mineralna - kanaly czerpne wewnatrz pomieszczer.
=100mm wetna mineralna + blacha - kanaty prowadzone na
dachu.
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UWAGI OGOLNE:

“Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu.

=Kolor nawiewnikéw wg. wytycznych architektonicznych.
=Kondnsat z agreagatéw skraplajacych wtaczy¢ w rury spustowe
odwodnienia dachu.

*Agragat skraplajacy obstugujacy serwerownie wyposazy¢ w osprzet
niezbedny do pracy catorocznej.

*Rurociggi freonowe miedziane nalezy izolowac otuling K-Flex ST
gr.13mm i prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.
*Przewody skroplin z jednostek wewnetrznych wykonac z PVC
twardych o Srednicy wewn. 32mm tgczonych przez klegjenie i
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| prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu do najblizszego
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przez zasyfonowanie.
=Podigczenie kanatéw wentylacyjnych do centrali przez potgczenia
elastyczne. Kanaty wentylacyjne i rurociggi mocowac do przegrod

% 250 m*/h 5
@250 St
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1000

S czerpnia| powietrza 1000x600
© N=4470m3/h

600

konstrukcyjnych przez przektadki gumowe wykonane z gumy twarde;j.
*Wszystkie prace budowlane i instalacyjne wykonac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

=Projekt instalacyjny rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Rozbieznosci skonsultowac z projektantem.
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PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA
SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

LOKALIZACJA: UL. SZPITALNA 12, 05-500 PIASECZNO
DZ. EW. NR 18 OBREB 53

INWESTOR:

O Starostwo Powiatowe Piaseczno
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WENTYLACJA MECHANICZNA . )
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Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4.02.1994 .




